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ATENÇÃO
NÃO TOQUE !

RISCO DE CHOQUE

 ELÉTRICO!

ATERRAMENTO
MÓDULO/NOBREAK

ENGATE
RÁPIDO 1

ENGATE
RÁPIDO 2

Módulo Rack FechadoMódulo Pequeno e Médio Módulo Grande

Cabo de engate que
Vem do Nobreak

Cabo de aterramento
Ligar outra ponta
no parafuso de 
Aterramento do
Nobreak

O fio preto (negativo)
é conectado na bateria
(na mesma polaridade)

Os dois fios pretos(negativos),
são conectados na bateria(na

 mesma polaridade), que através
 do jumper são interligadas

Os dois fios vermelhos (positivos),
são conectados na bateria (na

 mesma polaridade), que através
 do jumper são interligadas

Disjuntor

Obs: Montagem das baterias na bandeja inferior do gabinete. 

Engate
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Disjuntor

Engate

04 baterias estacionárias 45Ah/58Ah
Tensão de operação do módulo = 24V

04 baterias estacionárias 45Ah/58Ah
Tensão de operação do módulo = 48V

Disjuntor
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